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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe A der Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: GroRwallstadt, Ortsnetz

Entnahmestelle: MS ON, Rathaus

Kennzaht: 1230067600159 Kennzahl auf Entnahmeprotokoll vorhanden: ja

Probenahme am:  07.07.2025 15:10 Analysennummer: T211136

Probenahme durch: M. Steiniger, AMME Probeneingang / Prisfungsbeginn: 07.07.2025

Probenahmeart: Ende der Prifung: 30.07.2025

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode

Geruch geruchlos DEV B 1/2 (1871)

Geschmack typisch | ©1Ne Bnormale Ingy, g 172 Tail a (1971)
Veranderung

Wassertemperatur ' °C 238 2 "~ |DIN 38404-4-2 (1 97

pH-Wert (Labor) pH-Einheiten 7 48 6,5-9,5 |DINENISO 10523 (2012-04)

Elektr. Leitfahigkeit bei 26°C (Labor) uSicm 801 2790 DIN EN 27888 (1993-11)

Farbung (SAK bei A= 436 nm) 1/m <0,02 0,5 DIN EN 1SO 7887 (2012-04)

Tritbung NTU 0,13 ' 1,0 DIN EN 1SO 7027 (2016-11)

u. : nicht untersucht, 0.B.: ohne Beanstandung, * Grenzwert am Ausgang des Wasserwerks, ** nicht akkreditierter Bereich
Mikrobiologische Untersuchung: siche separater Befund Analysennr, 609178
Konformitdlsaussage:

Das Wasser ist in Bezug auf die untersuchten Parameter nicht zu beanstanden. Der pH-Wert bleibt chne Bewertung:

Bad Kissingen, den 30.07.2025
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde, Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_1-5) Seite 1 von 1
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Mikrobiologische Untersuchung gemaf Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Grofliwallstadt
Entnahmestelie: MS HB ait, HB 1 misch
Kennzahl: 1230067600214 Kennzahl auf Entnahmeprotokoli vorhanden:  ja
Probenahme am: 07.07.2025 11:36 Analysennummer. MIK 809171
Probenahme durch: M. Steiniger, AMME Probeneingang / Priffungsbeginn: 07.07.2025
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 10.07.2025
[Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* 1°C 16,1 DIN 38404-4:1976-12
Elekir. Leitfahigkeit bel 25 °C*  [uS/cm n.u. 2790  |DINEN 27888:1993-11
freies Chior* mgl o nu. <03* |DINEN iSO 7383-2:2019-03
Desinfektion ) S " 17T Uv-Anlage ' ] " ) -
Escherichia coli KBE 36 °C in 100 ml o 0/100ml  [DIN EN iSO 9306-1:2017-09
Coliforme Keime " |KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100ml  |DINEN iSO 9308-1:2017-09
Enterokokken 3°Cintoom |  nu 0/100m! | DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostriium perfringens ~ |KBE 44 °C in 100 mi nu, 0/100mi | DIN EN ISO 14189:2016- 11
Pseudomonas aeruginosa  |KBE 38°Cin100m! | nu ~ 0/00ml__ |DINENISO 16266:2008-05
Koloniezahl ~ |kBE22°Ci in 1 ml 0 100 |y §43 )
Ko[onlezah! KBE 36 °C in 1 mli 0 100

KBE: (K{aiomebndende Einheiten n.4. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort * in Ausnahmefalien hther  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteiluna:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV,

Bad Kassmgen; den 10.07. 2020
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Dr. Jens Engelken ppa., Diplom-Biologe

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_| MIK_2-5) Seite 1 von 1
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